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POM. SERWEROWNI
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39,2m2

UPS

19

230

230
102

otwór do zamontowania
klapy odciążającej o wymiarach
1000 x 400 ( szerokość x wysokość)
góra otworu ok 5 cm od stropu tj. ok
+3,61 od poziomu 0,00.

otwór o wymiarach
1000 x 400 ( szerokość x wysokość)
góra otworu ok 5 cm od stropu tj. ok
+3,61 od poziomu 0,00.
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